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Гр.1-1 Гр.1-2 Гр.1-3 Гр.1-4 Гр.1-5 Гр.1-6 Гр.1-7 Гр.1-8 Гр.1-9 Гр.1-10 Гр.1-11 Гр.1-12 Гр.1-13

Гр.1-14.1 Гр.1-14.2

Гр.1-15 Гр.1-16 Гр.1-17 Гр.1-18 Гр.1-19 Гр.1-20 Гр.1-21 Гр.1-22 Гр.1-23 Гр.1-24

А B C

A,B,C

A B A В С C A - B С С С A B A B - B A C A

2,00 3,60 3,10 7,70 2,30 2,20 0,54 0,66 1,92 0,48 0,45 - 0,60 0,48 0,12 1,92 0,80 0,70 1,57 1,00 - 0,30 1,00 0,91 0,50

9.57 17.22 14.83 12.54 11.00 10.53 2.58 3.16 9.19 2.30 2.15 2.87 2.30 0.57 9.19 3.83 3.35 7.51 4.78 1.44 4.78 4.35 2.39
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ВВГнг-1кВ 5х10мм², L=15м

ЩС1-0,4кВ
Бокс АВВ встраиваемый
тип 1SL0504 (54 модуля)
Степень защиты IP41
ВхШхГ: 533х401х118мм модулей)
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Cosφ =. 0,95
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Заказчик:
Индивидуальный жилой дом по адресу:
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обозначение на

плане

№ группы

Тип фазы

Ру, кВт

Iн, A

Выключатель

ввода

Марка и сечение

кабеля

Данные

питающей

сети

Однолинейная электрическая схема
ЩС1-0,4кВ

Таблица пофазных нагрузок

Фаза

Установленный ток Iу, А
ΔIу, % 15%

норма

À 11.73 0%

Â 11.63 0.9%

Ñ 11.49 2%
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