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Тип фазы
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ввода

Марка и сечение
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Однолинейная электрическая схема
ЩС2-0,4кВ

QFU-1 QFU-2 QFU-3 QFU-4 QFU-5 QFU-6 QF-1 QF-2 QF-3 QF-4 QF-5

NY
M-

3х
2,
5м

м²
ск

ры
то

 в
 П

ВХ
 т

р

NY
M-

3х
2,
5м

м²
ск

ры
то

 в
 П

ВХ
 т

р

NY
M-

3х
2,
5м

м²
ск

ры
то

 в
 П

ВХ
 т

р

NY
M-

3х
2,
5м

м²
ск

ры
то

 в
 П

ВХ
 т

р

NY
M-

3х
2,
5м

м²
ск

ры
то

 в
 П

ВХ
 т

р

NY
M-

3х
2,
5м

м²
ск

ры
то

 в
 П

ВХ
 т

р

NY
M-

3х
1,5

мм
²

ск
ры

то
 в

 П
ВХ

 т
р

NY
M-

3х
1,5

мм
²

ск
ры

то
 в

 П
ВХ

 т
р

NY
M-

3х
1,5

мм
²

ск
ры

то
 в

 П
ВХ

 т
р

NY
M-

3х
1,5

мм
²

ск
ры

то
 в

 П
ВХ

 т
р

NY
M-

3х
1,5

мм
²

ск
ры

то
 в

 П
ВХ

 т
р

QSвв1
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N

A,В,С

PE

ВВГнг-1кВ 5х6мм², L=20м

ЩС2-0,4кВ
Бокс АВВ встраиваемый
тип 1SL0513 (36 модулей)
Степень защиты IP41
ВхШхГ: 533х239х118мм модулей)

Ру =

34.85 кВт Kc =. 0.49

Pp =

17,2

кВт

Cosφ =. 0,95

Ip =
27.5  À
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Таблица пофазных нагрузок

Фаза

Установленный ток Iу, А
ΔIу, % 15%

норма

À 2.71 0%

Â 2.54 6.3%

Ñ 2.70 0.4%
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