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План освещения. 2й этаж.
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Примечания.

- Экспликация помещений, расстановка и тип светильников показаны в соответствии с дизайн-проектом.

- Проводку ко всем светильникам выполнить кабелем ВВГнг-LS 3x1,5 мм2 в ПВХ гофре.
- Кабельные трассы показаны условно. Прокладку кабеля производить с общими указаниями к проекту, после

контрольного промера линии по месту.

- При выборе и установке светильников ванных и санузлах строго учитывать требования ГОСТ Р 0571.11-96.

- Установка клавишных выключателей, диммеров, регуляторов тёплых полов, в санузлах, на балконах и лоджиях

не допускается.

Экспликация
помещений

№ Наименование м2

201 Холл 34,1
202 Санузел 9,3
203 Спальня 27,2
204 Ванная 16,9
205 Коридор 2,5
206 Гардеробная 6,3

207 Спальня 19,8
208 Детская 18,1
209 Детская 16,9
210 Балкон 9,6
211 Балкон 13,8

Итого 174,5

ЩС2

Гр.1-16

Гр.2-6
h=950мм

Гр.2-8
h=950мм

Гр.2-8
h=950мм

Гр.2-10
h=950мм

Гр.2-10
h=950мм

Гр.2-9
h=950ммГр.2-9

h=950мм
Гр.2-9

h=950мм

Гр.2-11
h=950мм

Гр.2-12
h=950мм

Гр.2-11
h=950мм

Гр.2-12Гр.2-12

Гр.1-23
h=950мм

Гр.2-12Гр.2-12

h=1700мм

h=1700мм

h=1700мм

Освещение балкона
Гр.2-8

h=2000мм

Освещение балкона
Гр.2-8

h=2000мм

Освещение балкона
Гр.2-8

h=2000мм

Освещение балкона
Гр.2-8

h=2000мм


