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Позиция Обозначение Наименование Количес
тво

Масса
единицы
оборудов.,

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6

IV. Щитовое оборудование

1 ЩУРн-12зо-1 36 УХЛ3 IP31 Щит учетно распределительный - 12 модулей IP31
(ИЕК) ; 380 В, 50 Гц. 1

2 ЩРн-36зо-1 36 УХЛ3 IP31 Щит распределительный - 36 модулей IP31 (ИЕК) ;
380 В, 50 Гц. 1

3 ОТ40F3 Выключатель, 40А, 3р 1

4
Счетчик "Меркурий" 230 ART-01 CN 3ф 5-60А 1.0/2.0
класс точн. многотариф.; 1

5 Дифференциальный выключатель, 40А/300мА, 4р 1

6 Автоматический выключатель, 10А, 1р 14

7 Автоматический выключатель, 25А, 3р 1

8
Дифференциальный автоматический выключатель,
10А/30мА, 2р 4

9
Дифференциальный автоматический выключатель,
16А/30мА, 2р 3

9
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 Примечания:

1. Данное электрооборудование может быть заменено на аналоги.

2. При выборе аналогов, убедиться в соответствии габаритов автоматики и подобрать соответствующий щит.

3. Перед закупкой автоматики (автоматов, диф. автоматов и рубильников). Убедиться в соответствии количества автоматов с

количеством на электрической принципиальной схеме (лист 3,4). Чтоб избежать "человеческого фактора сметчика".

4. Перед закупкой кабельной продукции, учесть, что в СО указано количество продукции

 с погрешностью + 15%.

5. Для закупки кабеля 3х1,5 и 3х2,5мм, рекомендуется брать запас +15 - 30%.

6.* Длина кабелей, уточняются организацией, выполняющей электромонтажные работы.


