
Схема подвода кабеля к выключателям внутреннего монтажа Схема подвода кабеля к розеткам  внутреннего монтажа

1. Уровень чистого пола
2. Межэтажное

перекрытие
3. Розетка внутреннего

монтажа
4. Стена
5. Гофрированная труба

d=20 мм

3

5

4

2

1

R100min

* H - высота установки
1. Потолок
2. Гофрированная труба

d=20 мм
3. Стена
4. Гофротруба ø=20 мм
5. Монтажная коробка
6. Фальшпотолок
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