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I. Осветительная арматура. Источники света.

Люстра 3х60Вт или 5х60Вт шт. 796 3

Светильник накладной, 1х60Вт шт. 796 6

Светильник галогенный, 35Вт / трешковый 35Вт шт. 796 4

Светильник БРА, 35Вт шт. 796 #

Выключатель одноклавишный, 16А шт. 796 5

Выключатель двухклавишный, 16А шт. 796 3

Вентилятор шт. 796 1

II. Электротехническое оборудование

однофазная розетка с защитным контактом и с защитными шторками шт. 796 18

однофазная розетка с защитным контактом, IP44 и с защитными шторками шт. 796 8

коробка уравнивания потенциалов шт. 796 1

однофазная розетка с защитным контактом, IP44 и с защитными шторками. 32А шт. 796 1
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III. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА

Кабель силовой с медной жилой сеч. 3х1,5 мм2 с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS 3х1,5 м 006 110

Кабель силовой с медной жилой сеч. 3х2,5 мм2 с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS 3х2,5 м 006 177

Кабель силовой с медной жилой сеч. 3х4 мм2 с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS 3х4 м 006 20

Кабель силовой с медной жилой сеч. 3х6 мм2 с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS 3х6 м 006 20

Труба ПВХ (гофрошланг) диаметром 16 мм2 Т-16 м 006 99

Труба ПВХ (гофрошланг) диаметром 20 мм2 Т-20 м 006 177

IV. Щитовое оборудование Кол-во
модулей

Щит распределительный - 36 модуля IP31 (ИЕК) ; 380/220 В, 50 Гц. ЩРв-36з-3 36 УХЛ3 IP31 шт. 796 ИЕК 1 25

Автоматический выключатель, 63А, 1р ABB E201 63 шт. 796 АВВ 1

Автоматический выключатель, 10А, 1р ABB SH201L C10 шт. 796 АВВ 2

Автоматический выключатель, 16А, 1р ABB SH201L C16 шт. 796 АВВ 3

Дифференциальный автоматический выключатель, 10А/30мА, 2р шт. 796 АВВ 2

Дифференциальный автоматический выключатель, 16А/30мА, 2р шт. 796 АВВ 7

Дифференциальный автоматический выключатель, 32А/30мА, 2р шт. 796 АВВ 1

Примечание:

- Данное электрооборудование может быть заменено на аналоги .
При выборе аналогов, убедиться в соответствии габаритов автоматики и подобрать соответствующий щит .
- Перед закупкой автоматики (автоматов, диф. автоматов и рубильников). Убедиться в соответствии
количества автоматов с количеством на электрической принципиальной схеме (лист 3).
- Перед закупкой кабельной продукции, учесть, что в СО указано количество продукции
 с погрешностью +/- 10%.
Для закупки кабеля 3х1,5 и 3х2,5мм, рекомендуется брать запас +15 - 30%.
Кабель 3х6 и 3х4 - Необходимо замерить на месте.

* Длина кабелей, уточняются организацией, выполняющей электромонтажные работы.


