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Примечания.
  - Экспликация помещений , расстановка и тип светильников показаны в соответствии с дизайн -проектом.
  - Проводку ко всем светильникам выполнить кабелем ВВГнг -LS 3x1,5 мм² в ПВХ гофре.
  - Кабельные трассы показаны условно . Прокладку кабеля производить с общими указаниями к проекту , после
контрольного промера линии по месту .
   - При выборе и установке светильников ванных и санузлах строго учитывать требования ГОСТ Р 0571.11-96.
- Установка клавишных выключателей , диммеров, регуляторов тёплых полов , в санузлах, на балконах и
лоджиях не допускается .

Электроосвещение. План расположения
оборудования и прокладки групповых
осветительных сетей.
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Формат A3

Ру =

14.30 кВт Kc =.0.6993

Pp = 10,0
кВт

Cosφ =. 0,93

Ip =
48.9  À

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наименование шт.

Люстра 3х60Вт или 5х60Вт 3

Светильник накладной, 1х60Вт 6
Светильник галогенный, 35Вт /
трешковый 35Вт
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Светильник БРА, 35Вт 4

Выключатель одноклавишный, 16А 5

Выключатель двухклавишный, 16А 3

Вентилятор
1

Экспликация
помещений

№ Наименование м2

1 Прихожая 7,7
2 Ванная 3,9
3 Кухня 13,4
4 Спальня 1 8,9
5 Спальня 2 8,9
6 Гостиная 11,5

Итого 54,3

Экспликация
помещений

№ Наименование м2

1 Прихожая 3,7
2 Гостиная 17,4
3 Кухня 3,9
4 Ванная 3,5
5 Спальня 10,4
6 Гардероб 2,5

Итого 42,3
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