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Формат A3
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Ру =
19,7 кВт Kc =. 0,95

Pp =
19.70 кВт Cosφ =. 0,92
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33,0  À

ППГнг(А)-HF сеч. 5х10мм²
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Таблица пофазных нагрузок

Фаза

Установленная мощность Pу, кВт
ΔPу, % 30%

норма

À 16.6 -17%

Â 18.0 -10%

Ñ 20.0 0%
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