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Электрооборудование и
электроосвещение.

Стадия    Лист     Листов

Р 10

Изм.  Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Нежилое помещение по адресу :

27-06-18

27-06-18

27-06-18

Примечания.
  - Экспликация помещений , расстановка и тип светильников показаны в соответствии с дизайн -проектом.
  - Проводку ко всем светильникам выполнить кабелем ВВГнг (А)-LS 3x1,5 мм².
  - Кабельные трассы показаны условно . Прокладку кабеля производить с общими указаниями к проекту , после
контрольного промера линии по месту .

Электроосвещение. План расположения
оборудования и прокладки групповых
осветительных сетей.

Формат A3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наименование шт.

Светильник выход 2

Светодиодный светильник "ВАТРОН"
грильято подвесной 588х180х50мм
18Вт 6500К с планками для подвеса
с рамкой

22

Светодиодный светильник Грильято
домино Гило Юни 100х100х40мм 50Вт
4000К (комплект из 6 модулей)

22

Светильник потолочный, люстра 22

Светодиодная подсветка 22

Выключатель одноклавишный, 10А 2

Выключатель двухклавишный, 10А 2

ВыходЭкспликация
помещений

№ Наименование м2

1 Офис 4,3
2 Раздевалка 2,79
3 Санузел 1,42
4 Санузел 1,42
5 Кухня 4,3
6 Бар 7,16
7 Зал 43,69
8 Тамбур 5,5
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