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Электрооборудование . План расположе-
ния оборудования и прокладки
групповых силовых сетей .

Примечания.

- Кабельные трассы показаны условно . Прокладка кабеля осуществляется в соответствии с общими
указаниями к проекту.
- При прокладке кабеля к потребителям использовать кабель марки ВВГнг (А)-LS или аналогичный, сечением
3х2,5 мм.
- Места расположения и высота установки розеток и кабельных выводов согласно джизайн -проекту.
- Прокладка защитного проводника (PE) шлейфом не допускается .
- изделия должны иметь сертификат Госстандарта России ;
- установка изделий допускается только при соблюдении требований главы 7.1 ПУЭ;
- подключение электрооборудования изделий должно выполняться в соответствии с заводской инструкцией ;

Электромонтаж окрыым способом в лотках и перфошвеллерах по потолку , опуски по стенам в кабельканалах .
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наименование шт.

однофазная одно-местная розетка с
защитным контактом и с
защитными шторками

7

однофазная 2х-местная розетка с
защитным контактом и с
защитными шторками

12

однофазная 4х-местная розетка с
защитным контактом и с
защитными шторками

1

однофазная одно-местная розетка с
защитным контактом и с
защитными шторками, IP44
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Вывод электрический

Коробка уравнивания потенциалов 0

3 4

6

5

ПуГВнг(В)-LS
1х4

2

Общая схема системы дополнительного уравнивания потенциалов

 Примечания:

1. Коробки уравнивания потенциалов установить в доступном для обслуживания месте : в нише для труб

водоснабжения/канализации, либо в распределительных/коллекторных шкафах . Соединение проводников системы

уравнивания потенциалов от КУП-ов выполнить радиально (ПУЭ гл.1.7). Оборудование должно быть заземлено согласно гл .7.1

ПУЭ и инструкции по его установке .

2.КУПы соединить с шиной РЕ в щите ЩР проводом ПуГВнг(В)-LS 1х4
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Гр. 5
h=200мм
Гр. 5
h=200мм
Гр. 5
h=200мм

Гр. 6
h=200мм

Гр. 6
подсветка
потолочная

Гр. 6
подсветка
для зеркала

Гр. 8
подсветка
потолочная

Гр. 7
h=2200мм

Гр. 8
h=900мм
Гр. 8
h=2200мм

Гр. 8
h=200мм

Гр. 9
h=900мм

Гр. 9
h=2200мм

Гр. 9
h=900мм

Гр. 10
h=200мм

Гр. 10
h=2200мм

Гр. 10
h=200мм

Гр. 10
h=200мм

Гр. 10
подсветка

под столешницей

Гр. 11
h=2200мм

Гр. 7
h=200мм

Гр. 7
h=200мм

Гр. 7
подсветка

под столешницей
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ЩУР-0,4кВ

Лоток
100х40мм

Перфо
швеллер цинк
60х25мм

1300-1500мм

80-100мм
ж/б перекрытие

Лоток
Шпилька М8 на анкерах

Гр.
Вытяжка

Гр.
ПУ (приточка)

Крепление лотка

Экспликация
помещений

№ Наименование м2

1 Офис 4,3
2 Раздевалка 2,79
3 Санузел 1,42
4 Санузел 1,42
5 Кухня 4,3
6 Бар 7,16
7 Зал 43,69
8 Тамбур 5,5

Итого 70,6
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