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Соединение заземляющих РЕ - проводников
при питании двух и более розеток "шлейфом"

w
e
g
o

w
e
g
o

ВВГнг(А)-LSд3х2,5

PE

N

L

Условные обозначения:
   SA1 - выключатель проходной N1
   SA2 - выключатель проходной N2
   Л - группа светильников, управляемых выключателями SA1 и SA2

Типовая схема подключения проходных выключателей для управления нагрузкой с 2-х мест Типовая схема подключения проходных выключателей для управления нагрузкой с 3-х мест

Условные обозначения:
   SA1 - выключатель проходной N1
   SA2 - выключатель проходной N2
   SA3 - выключатель перекрестный
   Л - группа светильников, управляемых выключателями SA1, SA2 и SA3

Схема основной коммутации.
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