
Экспликация
помещений

№ Наименование м2

1 Зал 197,5

2 VIP 29,0

3 Детская комната 18,8

4 Санузел женский 11,3

5 Санузел мужской 9,7

6 Бар 30,7

ИТОГО 297,0
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Электроосвещение. План расположения
оборудования и прокладки групповых
осветительных сетей.

Гр.1А ЩО Гр.1А ЩО Гр.1А ЩО

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наименование шт.

Подвесной светильник Jaime Hayon
Parachina д240мм 3

Подвесной светильник NOVA (тип
лампы G4 LED) 1280х450мм,
hниза=1800,2100мм

10

Подвесной светильник (крепление на
металлическом каркасе),
hниза=1800,2100мм

18

Светильник капсула (крепление на
металлическом каркасе) 15

Подвесной светильник Marmor Slipp;
hниза=1800мм (в зале), hниза=220мм
(над барной стойкой)

15

трековый светодиодный свеильник
SUPERLED HIGH INTENSIVE;
hниза=3000мм

15

трековый светодиодный свеильник 2L
PX6 (7W, 220V, теплый свет)
hниза=3000мм

4

настеный светильник вывеска
"Toilet", LED подсветка -

Подвесной светильник ORB (тип
цоколя лампы LED69); hниза=1800мм 6

Подвесной светильник; hниза=2200мм 8

Подвесной светильник MACAROON;
hниза=2200мм 4

Бра Jaime Hayon Parachilna Aballs;
hниза=1800мм; hниза=1600мм (в
санузлах)

-

Светодиодная лента -

Светодиодная лента в профиле -

Настенный светильник,
интегрированный в стену,
изготавливается на заказ

-

Осветительное оборудование над
сценой по проекту подрядчика 18

Эвакуационный светильник выход 16
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Нежилое помещение по адресу:

А2

Гр.4-А

Выкл.4,5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наименование шт.

Выключатель одноклавишный, 10А,
диммер 4

Выключатель двухклавишный, 10А,
диммер 8

Кабельный короб (лоток)

Примечания.
  - Экспликация помещений, расстановка и тип светильников показаны в соответствии с дизайн-проектом.
  - Проводку ко всем светильникам выполнить кабелем ВВГнг (А)-LS 3x1,5 мм².
  - Проводку к светильникам эвакуационного и аварийного освещения выполнить кабелем
ВВГнг(А)-LSFR 3x1,5 мм².
  - Кабельные трассы показаны условно . Прокладку кабеля производить с общими указаниями к проекту , после
контрольного промера линии по месту .
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Выкл.18

Бра

Гр.9

Выкл.18

Светильник
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интегрированный в стену

Гр.8
Выкл.15

Настенный светильник ,
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