
Примечания.

    - Кабельные трассы показаны условно . Прокладка кабеля осуществляется в соответствии с общими указаниями к проекту .
       - При прокладке кабеля к потребителям использовать кабель марки ВВГнг (А)-LS или аналогичный, сечением 3х2,5 мм.
       - Места расположения и высота установки розеток и кабельных выводов согласно джизайн -проекту.
       - Прокладка защитного проводника (PE) шлейфом не допускается .
       - изделия должны иметь сертификат Госстандарта России ;
       - установка изделий допускается только при соблюдении требований главы 7.1 ПУЭ;
       - подключение электрооборудования изделий должно выполняться в соответствии с заводской инструкцией ;

2

1

3

4

5

6

ВРУ-0,4кВ
ЩР-0,4кВ

Гр.1 Щроз
h=1700мм

Гр.1 Щроз
h=300мм

Гр.1 Щроз
h=300мм

Гр.2 Щроз
h=300мм

Гр.2 Щроз
h=300мм

Гр.2 Щроз
h=300мм

Гр.3 Щроз
в полу

Гр.3 Щроз
в полу

Гр.4 Щроз
Гр.4 Щроз
проектор
на потолке

Гр.5 Щроз
h=300мм

Гр.5 Щроз
на потолке

Гр.5 Щроз
h=300мм

Гр.5 Щроз
h=300мм

Гр.6 Щроз
в полу

Гр.6 Щроз
в полу

Гр.7 Щроз
h=300мм

Гр.8 Щроз
h=300мм

Гр.8 Щроз
h=300мм

Гр.8 Щроз
h=300мм

Гр.8 Щроз
h=300мм

Гр.7 Щроз
h=1700мм

Гр.7 Щроз
h=1700мм

Гр.7 Щроз
h=300мм

Гр.9 Щроз
h=300мм

Гр.9 Щроз
h=1800мм

Гр.9 Щроз
h=1800мм

Экспликация
помещений

№ Наименование м2

1 Зал 197,5

2 VIP 29,0

3 Детская комната 18,8

4 Санузел женский 11,3

5 Санузел мужской 9,7

6 Бар 30,7

ИТОГО 297,0

Силовое электрооборудование.
План расположения оборудования и
прокладки групповых силовых сетей.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наименование шт.

однофазная розетка с защитным
контактом и с защитными шторками 36

Блок розеток в полу из 8шт. 4

Кабельный короб (лоток)

Разрез 1-1
см.лист 16
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Нежилое помещение по адресу:

А2

1
1

Опуск Гр.7

Опуск Гр.1,2,3 в полу Гр.3
в полу Гр.1,2

Опуск Гр.2,5

по потолку Гр.5

в полу Гр.5

Опуск Гр.6,7,8,9

в полу Гр.1

Кабельный лоток Длина
Кабельный лоток Тип 1., м 7
Кабельный лоток Тип 2., м 3
Кабельный лоток Тип 1., м 1
Кабельный лоток Тип 1., м 1
Кабельный лоток Тип 3., м 5
Кабельный лоток Тип 1., м 3
Кабельный лоток Тип 3., м 5
Кабельный лоток Тип 1., м 1
Кабельный лоток Тип 3., м 4
Кабельный лоток Тип 1., м 4
Кабельный лоток Тип 2., м 5
Кабельный лоток Тип 1., м 4
Кабельный лоток Тип 1., м 3
Кабельный лоток Тип 1., м 3
Кабельный лоток Тип 2., м 3
Кабельный лоток Тип 3., м 5
Кабельный лоток Тип 2., м 1,5
Кабельный лоток Тип 3., м 6
Кабельный лоток Тип 1., м 2,5
Кабельный лоток Тип 1., м 6
Кабельный лоток Тип 2., м 4
Кабельный лоток Тип 2., м 3,5
Кабельный лоток Тип 3., м 2,5
Кабельный лоток Тип 1., м 6
Кабельный лоток Тип 3., м 15
Кабельный лоток Тип 3., м 6

ИТОГО
Кабельный лоток Тип 1., м 42
Кабельный лоток Тип 2., м 20
Кабельный лоток Тип 3., м 45

Т.19

Т.25

Т.25

Т.24

Т.26


