
Экспликация
помещений

№ Наименование м2

1 Бар

1а Кальянная зона

2 Коридор

3 Моечная столовой
посуды

4 Мучной цех

5 Раздача

5а Моечная кухонной
посуды

6 Горячий цех

7 Раздача

8 Горячий цех

9 Холодный цех

10 Зона суши

11 Доготовочный цех

12 Кладовая

13 Кабинет

14 Касса

15 Доставка

16 Санузел

17 КУИ

18 Кабинет

19 Кабинет

Итого

1

2

3

4

5

5а

6

1а

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

17

ВРУ-0,4кВ
ЩР-0,4кВ

Гр.1 ЩО

Гр.2 ЩО

Гр.3 ЩО
Гр.3 ЩО

Гр.3 ЩО

Выход

Выход Выход Выход
Вы
хо
д

Гр.1А ЩО

Гр.1А ЩО Гр.1А ЩО

Гр.1А ЩО

Гр.1А ЩО

Гр.3 ЩО

Примечания.
  - Экспликация помещений, расстановка и тип светильников показаны в соответствии с дизайн-проектом.
  - Проводку ко всем светильникам выполнить кабелем ВВГнг (А)-LS 3x1,5 мм².
  - Проводку к светильникам эвакуационного и аварийного освещения выполнить кабелем
ВВГнг(А)-LSFR 3x1,5 мм².
  - Кабельные трассы показаны условно. Прокладку кабеля производить с общими указаниями к проекту , после
контрольного промера линии по месту.

Электроосвещение.
План расположения оборудования и
прокладки групповых осветительных
сетей.

Гр.2 ЩО

А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наименование шт.

Светильник выход, указатель 15

Светодиодный светильник 36Вт

45

Светодиодный светильник 36Вт
аварийный

Светильник влагозащищенный IP54 1

Выключатель одноклавишный, 10А 8

Выключатель двухклавишный, 10А 1
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А

А

А

А

А А А

А

Гр.1 ЩО
h=900мм
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