
Экспликация помещений

№ Наименование м2

1 Зал 197,5
2 VIP 29,0
3 Детская комната 18,8
4 Санузел женский 11,3
5 Санузел мужской 9,7
6 Бар 30,7
7 Загрузочная 5,4
8 Гардероб персонала 4,0
9 Санузел для персонала 1,3
10 Кладовая уборочного

инвертаря
0,6

11 Кабинет 5,7
12 Блок охлаждаемых камер 9,6
13 Кладовая 7,1
14 Доставка 1,5
15 Касса 1,7
16 Доготовочный цех 9,6
17 Холодный цех с зоной суши 7,7

18 Горячий цех 24
19 Мучной цех 15,4
20 Раздача 18,8
21 Моечная кухонной посуды 3,6
22 Моечная столовой посуды 13,8
23 Коридор 27,1

ИТОГО 453,9

План расположения вентиляции.
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Электрооборудование и
электроосвещение. Р 20

Нежилое помещение по адресу:

Вентилятор В3
Р=0,14кВт, 230В, Гр.К-3

Вентилятор В2
Р=0,14кВт, 230В, Гр.К-2

Вентилятор В1
Р=5,5кВт, 380В, Гр.К-1

Огнезадерживающий клапан К2
Р=0,01кВт, 230В, Гр.К-4

Огнезадерживающий клапан К2
Р=0,01кВт, 230В, Гр.К-4

Огнезадерживающий клапан В2
Р=0,01кВт, 230В, Гр.К-4

Огнезадерживающий клапан К3
Р=0,01кВт, 230В, Гр.К-4

Огнезадерживающий клапан К3
Р=0,01кВт, 230В, Гр.К-4

Огнезадерживающий клапан В1
Р=0,01кВт, 230В, Гр.К-4

ВРУ-0,4кВ
ЩР-0,4кВ


