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плане

№ группы

Тип фазы

Ру, кВт

Iн, A

Выключатель

ввода

Марка и сечение

кабеля

Данные

питающей

сети

QF-1 QF-2 QF-3 QF-4 QF-5 QF-6 QF-7 QF-8 QF-9 QF-10 QF-11 QF-12 QF-13

ЩР1-0,4кВ
 35 модулей)

ПВ3-5(1х35)  L=3м
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Таблица пофазных нагрузок

Фаза

Установленная мощность Pу, кВт
ΔPу, % 15%

норма

À 39.2 0%

Â 39.2 0%

Ñ 39.2 0%

 S
20

3 
3р

С 
25
А

 S
20

3 
3р

С 
20
А

 S
20

3 
3р

С 
20
А

 S
20

3 
3р

С 
16
А

 S
20

3 
3р

С 
20
А

 S
20

3 
3р

С 
16
А

 S
20

3 
3р

С 
10
А

 S
20

3 
3р

С 
20
А

 S
20

3 
3р

С 
25
А

 S
20

3 
3р

С 
25
А

 S
20

3 
3р

С 
20
А

 S
20

3 
3р

С 
20
А

Ру =

62.05 кВт Kc =. 0.81

Pp = 50,0
кВт

Cosφ =. 0,96

Ip =
79.1  А
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ПВ3-5(1х35)  L=3м
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